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APROVADO POR:
Q DO % PREFEITURA MUNICIPAL DE
Fornecimento de energia com entrada subterrdnea Quadro p/ 24 médulos — 100A CASTANHAL
Secretaria Municipal de Obras
Obra aprovada confere Art. 6° da
Lein®°09/77 de 02/06/1977.
Poste de concreto com altura de 12m existente o A A o
B%O APROVADO EM: 01/2022
45kA 32A
SN AT
S Poste 1 pétalas metalico com altura de 3m existente Quadro de COrgOS _O4§kA ¢ °1l° o
QDO JE . N 4 — lluminagdo W /
Circ. Descrigtio lluminagéo Tomadas Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs. 45kA 10A WWES”VH
M Secretdrio Municipal de Obras e Urbanismo
Refletor 1000W 100W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC ST Py ST
Eﬂ 1 |Iuminagdo 2 20000 28571 100%] 0.70] 1299] 2 | 32| 6] B [obs: 45KA 5 — Tomadas Prefeitura de Castanhal
2 |lluminagdo 2 2000.0( 2857.1 100%| 0.70| 1299 2 32A 10| CA |[Obs. o= O ¢ s o
3 |lluminagdo 2 2000.0( 2857.1 100%( 0.70| 12.99| 2 32A 16| BC |Obs.: ‘E_é
Caixa de P . 4 [Iluminagto 2 2000.0] 2857.1]  100%] 0.70] 12.99] 2 32A] 16| AB [obs: 3 luminacs °|° * Reserva PREFEITURA MUNICIPAL DE
dixa de Fassagem no piso 5 |Tomadas 4 2000| 571.4] 100%| 070] 260] 2 | 10a| 25| ca [obs: - llumihagdo AN CASTAN HAL
(o . g o ® Reserva
Nota: RES. |[Circuito Reserva - 32A
. 01. Poste de concreto existente. RES. |Circuito Reserva _ O/ \C Reservo
Poste de concreto com altura de 11Tm a ser instalado x 02. Elerocuto PVC rigdo a se Total 8 4 8400.0(12000.0 1 — lluminagdo Pig PREFEITO:
gg;fl-;ti:aﬁéged:giltiertsxdutoPVCrigido Aliment. |C=18.9m QT=2% 100%| 0.70| 46.62| 3 B63A 16| ABC |- 03 ; * Reserva Paulo Sérgio Rodrigues Titan
Cruzeta para suporte dos refletores 0 cura drodtc Poténcia Demandada: 100% (8400.0 W) (12000.0 V.A) ST ° Reserva
06. Caixa de passagem no piso Corrente nas Fases: A=41.6A B=39.0A C=28.6A 2 - ||uminc1(;ﬁo PIy SECRETARIA DE PLANEJAMENTO:
Poste de uma pétala com altura de 3m a ser instalado ° ° ? Reserva Rione Heringer Martins
Reserva ® Reserva
Haste de aterramento Reserva o Reserva
. . o . i Vaiaoquadronamureta SI LVI O I :O B EI = I O ASSI nado de fOrl I la dlg Ital por PROJETO/UNIDADE/LOCALIZAGAO:
Quadro de distribuicGo de energia 1;;@? \}T\ / A B C
o == SILVIO ROBERTO MONTEIRO DOS )
Neutro CONTEUDO:
. : ~
Neutro, Fase, Terra SANTOS.431 52090234 I ILUMINAGCAO COM QUADRO
= QDO1 Demanda total: 8400 w
SANTOS:43152090234 Dados: 2022.05.18 09:44:01 -03'00' o1/
® * ¢ ¢ ¢ ¢ 3#16 /16 /16mm?2 ESCALA.

| | DATA:

1/125 02/2022

| | OBSERVACAO: I

PMC-REF-PI-ELET-R0O0 AO (1189x841 mm)
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