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Extintores a atender Palco e corredores em
Caso de Incêndio.
Para evitar roubos, foram locados
internamente porém proximo do palco e dos
corredores.

Extintores a atender Palco e corredores em
Caso de Incêndio.

Para evitar roubos, foram locados
internamente porém proximo do palco e dos

corredores.
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QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA     
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 
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DETALHE - INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
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INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

E-5
H(379)

GUARITA

DATA:

DADOS DA INTERVENÇÃO: 

APROVADO POR:

Área Indicação incêndio = 123,00 m²

COMBATE INCÊNDIO

PLANTA DE SINALIZAÇÃO E DETALHES
PRANCHA:

01
01

ESCALA:
INDICADA

PROJETO/UNIDADE/LOCALIZAÇÃO:

REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS - JADERLANDIA
END.: RUA ADAÍLSON DA SILVA RODRIGUES, S/Nº

PREFEITO: AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÃO:
Conferir medidas no local

CARIMBO

CONTEÚDO:

CNPJ: 05.121.991/0001-84
END.: Av. Barão do Rio Branco, 2232

CEP:68743-050 - CASTANHAL/PA 
FONE: (91) 3721-2109

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO:

Outubro/2021

Paulo Sérgio Rodrigues Titan

Rione Heringer Martins
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